
 

 

Dąbie, dnia 5 sierpnia 2021 r. 

 

 

Numer postępowania:  IZP.271.1.3.2021 

 

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiający                  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania 

IZP.271.1.3.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji              

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej                

w m. Krzewo, gm. Dąbie w zakresie: przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Krzewo 

wraz z rozbudową ciągu technologicznego w zakresie wyposażenia w urządzenia 

technologiczne oraz automatykę sterowania procesem; budowy odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej w m. Krzewo wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków; 

przebudowy sieci wodociągowej fi 225 w m. Krzewo, na podstawie art. 135 ustawy                      

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na poniższe 

zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1. Załączenie wyników badania składu fizykochemicznego wody pobranej ze studni 

(przed uzdatnianiem) oraz wody po uzdatnianiu w obecnie pracującym układzie 

technologicznym, o których wspomniano w PFU.  

 

 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający poniżej wskazuje wyniki badania składu fizykochemicznego wody pobranej               

ze studni (przed uzdatnianiem) oraz wody po uzdatnianiu w obecnie pracującym układzie 

technologicznym. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Pytanie 2: Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 13.08.2021r. Wyznaczony przez 

Zamawiającego termin 06.08.2021r. jest bardzo trudnym terminem do rzetelnego 

przygotowania oferty. Aktualnie jest okres urlopowy, co wiąże się z ograniczoną liczbą 

dyspozycyjnych pracowników, a to m.in. utrudnia otrzymywaniem ofert.  

 

Odpowiedź na pytanie 2:  

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13 sierpnia 2021 r. godz. 9:00.  

 

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania 

SUW zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym tj. 273,93 m3/ dzień i możliwością 

podawania wody do sieci wodociągowej poprzez zestaw pomp sieciowych z wydajnością 

200 m3/h przy ciśnieniu 4bar. 

 

Odpowiedź na pytanie 3:  

Zamawiający potwierdza wymagania wskazanych powyżej parametrów.  

   

  

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.  
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